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PROJECTE D’URBANITZACIÓ FASE A8: LÍNIES ELÈCTRIQUES PER
LA ZONA CPD AL PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

CERDANYOLA DEL VALLÈSMARIA CAELLES LACASTA
NORBERT TORRES I PUGÈS  

PERFIL LONGITUDINAL
DIN A1 EH 1/1250 EV 1/250

DIN A3 EH 1/2500 EV 1/500

102.D.DWG 1

2.D

PERFIL LONGITUDINAL
PUNTS DE DEFINICIÓ



SECCIÓ TIPUS DE RASA PER A
4 CIRCUITS ELÈCTRICS +4 RESERVA DE MITJA TENSIÓ

SOTA CAMÍ TOT-Ú

RASA TIPUS: 8TF- CAMI

0.20
0.10

0.65

1.35

0.07

0.90

SECCIÓ TIPUS DE RASA PER A
4 CIRCUITS ELÈCTRICS + 4 RESERVA DE MITJA TENSIÓ

SOTA  CALÇADA

RASA TIPUS: 8TF- CALÇADA

0.10

0.20

0.05

0.65

1.35

0.20 0.20 0.20

0.90

SECCIÓ TIPUS DE RASA PER A
4 CIRCUITS ELÈCTRICS + 4 RESERVA DE MITJA TENSIÓ

SOTA  TERRA VEGETAL

RASA TIPUS: 8TS- TERRA

0.20
0.65

1.15

0.90

0.05

RASES TIPUSSECCIÓ TIPUS DE RASA PER A
4 CIRCUITS ELÈCTRICS + 4 RESERVA DE MITJA TENSIÓ
SOTA  VORERA DE SAULÓ (S) /LLOSA (L) /FORMIGÓ (F)

RASA TIPUS: 8TS-VORERA-S/L/F

0.20
0.65

1.15

0.90

0.05

5

2

1

3
LLEGENDA

1. PAVIMENT  VORERA
SAULÓ (S)
LLOSA (L)
FORMIGÓ (F)

2. CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE
3. REBLERT MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA

COMPACTAT PM95%
4. PLAQUES DE PE
5. REBLERT DE SAULÓ GARBELLAT
6. TUB PE Ø200mm
7. CABLES MT

0.15 0.20 0.20 0.20 0.15

6

7

5

2

1

3
LLEGENDA

1.TERRA VEGETAL
2. CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE
3. REBLERT MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA

COMPACTAT PM95%
4. PLAQUES DE PE
5. REBLERT DE SAULÓ GARBELLAT
6. TUB PE Ø200mm
7. CABLE DE MT

6

7

5

2

1

3

LLEGENDA

1. PAVIMENT  DE TOT-Ú
2. CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE
3. REBLERT MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA

COMPACTAT PM95%
4. CABLES DE MT
5. REBLERT DE FORMIGÓ
6. TUB PE Ø200mm

6

4

0.20

5

2

1.1

3

6

4

LLEGENDA

1. PAVIMENT BITUMINÓS
1.1. MESCLA BITUMINOSA AC 16 SURF 50/70 D
1.2. REG D'ADHERÈNCIA
1.3. MESCLA BITUMINOSA AC 22 BIN 50/70 S
1.4. REG D' IMPRIMACIÓ
1.5. BASE TOT-U

2. CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE
3. REBLERT MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA

COMPACTAT PM95%
4. CABLES DE MT
5. REBLERT DE FORMIGÓ
6. TUB PE Ø200mm
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ FASE A8: LÍNIES ELÈCTRIQUES PER
LA ZONA CPD AL PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

CERDANYOLA DEL VALLÈSMARIA CAELLES LACASTA
NORBERT TORRES I PUGÈS RASES TIPUS

DETALLS
DIN A1 1/10

DIN A3 1/20



ELEMENT DE TIR
SECCIÓ A-A'

- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.
- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.
- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES ARQUETES, 

COINCIDINT-HI EN LA SEVA VERTICALITAT I INDEPENDENTMENT DE LA DIRECCIÓ DEL PAVIMENT. LES DIMENSIONS SERAN DE
10 X 10 CM DE COSTAT, 30 CM DE LONGITUD I 1 CM DE GRUIX. QUEDARÀ ARRAN DEL PAVIMENT, PERMETENT  LA SEVA 
VISIBILITAT I EMBOTIT AL CIMENT PER MANTENIR LA SEVA POSICIÓ EN EL FUTUR ENCARA QUE ES SUBSTITUEXI EL PAVIMENT

- ENTRE ARQUETES DE TIR, HI HAURÀ 40 M.
- SEGELLAR TOTS ELS TUBULARS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS
- TETRATUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT (PEAD/HDPE) LLIURE D’HALÒGENS, COLOR VERD, DE 4X40 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL I 3 MM DE GRUIX PER A QUATRE TUBS IGUALS
- COTES EN METRES (m)

NOTES:NOTES:

DETALL ANGLE ACER INOX                             COTES EN mm                                 S/E.

0,
05

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

CABLE MT

FARCIT DE SORRA

TUBULAR A SEGELLAR
UN COP ESTÈS EL
CABLE AMB GUIX,
MORTER O MATERIAL
EXPANSIU IGNÍFUCS.

PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

LLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRELLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRE
LA PERMEABILITAT DEL DRENATGELA PERMEABILITAT DEL DRENATGE

PLANTA

CABLE MT

TUBULAR A SEGELLAR UN COP ESTÈS
EL CABLE AMB GUIX, MORTER O
MATERIAL EXPANSIU IGNÍFUCS.

DETALLPERFIL D'ACERPERFIL D'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE 
100 x 30 mm

2,00

0.
55

0,
25

0,
10

0.
70

1,
50

0,
20

0,
20

0,
25

0,
25

1.
00

2,00

0,
25

0,
25

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

SECCIÓ B-B'

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRICCITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

FARCIT DE SORRAFARCIT DE SORRA

PAVIMENT DE LES MATEIXESPAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENTCARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADAPLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICADE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 xINOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

1,00
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ FASE A8: LÍNIES ELÈCTRIQUES PER
LA ZONA CPD AL PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

CERDANYOLA DEL VALLÈSMARIA CAELLES LACASTA
NORBERT TORRES I PUGÈS CATES DE TIR

DETALLS
DIN A1 1/17.5

DIN A3 1/35



ELEMENT DE GIR

SECCIÓ A-A'SECCIÓ A-A'

- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.
- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.
- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES ARQUETES, 

COINCIDINT-HI EN LA SEVA VERTICALITAT I INDEPENDENTMENT DE LA DIRECCIÓ DEL PAVIMENT. LES DIMENSIONS SERAN DE
10 X 10 CM DE COSTAT, 30 CM DE LONGITUD I 1 CM DE GRUIX. QUEDARÀ ARRAN DEL PAVIMENT, PERMETENT  LA SEVA 
VISIBILITAT I EMBOTIT AL CIMENT PER MANTENIR LA SEVA POSICIÓ EN EL FUTUR ENCARA QUE ES SUBSTITUEXI EL PAVIMENT

- ENTRE ARQUETES DE TIR, HI HAURÀ 40 M.
- SEGELLAR TOTS ELS TUBULARS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS
- TETRATUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT (PEAD/HDPE) LLIURE D’HALÒGENS, COLOR VERD, DE 4X40 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL I 3 MM DE GRUIX PER A QUATRE TUBS IGUALS
- COTES EN METRES (m)

NOTES:NOTES:
DETALL ANGLE ACER INOX                             COTES EN mm                                 S/E.

0,
05

0,
05

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

CABLE MT

FARCIT DE SORRA

TUBULAR A SEGELLAR
UN COP ESTÈS EL
CABLE AMB GUIX,
MORTER O MATERIAL
EXPANSIU IGNÍFUCS.

PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

LLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRELLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRE
LA PERMEABILITAT DEL DRENATGELA PERMEABILITAT DEL DRENATGE

PLANTA

r >
 0,

69

CABLE MT

TUBULAR A SEGELLAR UN COP ESTÈS
EL CABLE AMB GUIX, MORTER O
MATERIAL EXPANSIU IGNÍFUCS.

DETALL
PERFIL D'ACERPERFIL D'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE 
100 x 30 mm

2,00 0,150,15

0.
55

0,
25

0,
25

0,
10

0.
70

0.
70

1,
50

1,
50
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20
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20
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20

0,
20
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25

0,
25

0,
25
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25

2,
00

0,
25

0,
25

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

SECCIÓ B-B'

2,00

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

FARCIT DE SORRA

CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

2,00

CABLE MTCABLE MT
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ FASE A8: LÍNIES ELÈCTRIQUES PER
LA ZONA CPD AL PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

CERDANYOLA DEL VALLÈSMARIA CAELLES LACASTA
NORBERT TORRES I PUGÈS CATES DE GIR

DETALLS
DIN A1 1/17.5

DIN A3 1/35



PRISMES TELEFÓNICA
/ MITJA TENSIÓ

SINCROTRÓ

0.72

0.13
1.03

CIRCUITS
MT 400

HEB160

BASE DE FORMIGÓ

var.
0.40

0.200.20
0.72 0.320.32

ESTINTOLAMENTS
PROVISIONALS
BIGUETA FUSTA

SUPORT NO RECUPERAT

0.52

0.52

MATERIAL D'OBRA
SELECCIONAT

(REPOSICIÓ
CARRIL BICI EXISTENT)

0.240.24

BASE
REBLERT
DE
MORTER

MATERIAL D'OBRA
SELECCIONAT

BRIDA

DETALL
ESTINTOLAMENT PERMANENT
PER PRISMA DE FORMIGÓ

DETALL
ESTINTOLAMENT TEMPORAL DE
TUBULARS ENTERRATS

ESTINTOLAMENTS

PERFORACIÓ DIRIGIDA

SECCIÓ

VA
R

IA
BL

E 
SE

G
O

N
S 

D
ET

AL
L

0.
40

CAMISES METÀL·LIQUES Ø500 | t = 4
mm

PERFORACIÓ HORITZONTAL PER
EMPENTA

min. 0.40

1.50

0.
20

1.03

0.91

 TUB PE Ø200mm

CABLE MT
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